Sutaz — Oprava turbiny TG1

6.4 Utahovacie momenty na telese turbiny
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. Montagevorschrift Schraubenverbindung Unterlagen-Nr. / Nurmbe
Siemens AG Turbinengehause GK 26 0-3305- 0260-04
Energieerzeugung KWU Assembly instruction Bolted joint
Turbinenwerk Gorlitz Turbine casing GK 26
Ko MY _Brotuglora Pfiegs N $27 - 6232 el 158
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:u"":"n:n:-'" Turbine admission casing with nozzel chamber Turbine admission casing with steam belt
gesiat:
(- 21 23 25 27 29 31 33 21 23 25 27 29 31 33
et 19 \ _1' 35 19
gan ver-
i 17 (\ /] a7 17
chia vorbe-
e 15 Yy 39 15
nFall dor
ot 8 3 57 91113 [/ 4 3 57 91113
wmagung
43
Ansicht 45
auf die Teilflache
des Unterteils
47
1 1
2 2 1 L
View of joint flange 48
of lower part
46
44
4 6 8101214 a2 4 6 8101214
16 — o 16
18 18
20 38 20
36 36
22 24 26 28 30 32 34 22 24 26 28 30 32 M
Richtlinie TT-0-1160-4112-00 beachten.
Refer to guidetine TT-0-1160-4112-00,
Reihenfolge beim Anzienen: 11,12, 9,10... 13,14, 15,16 ...
sequence of tightening s
Gleitmittel : Gleitmo 165
lubrication material Gleitmo 165
) Anzugsmomente :
tightening torques
_§ Schrauben-Nr. Pos.der Stlckl. Schraube / Boit Schlasselw. | Anzugsmoment
3| Bolt-No. Item-No.in parts list |Gewinde @ x Lange Werkstoff Mutter tightening torque
Em Thread dia x Length Material | Wrench size [Nm]
5 A B A B nut
g 1,2 11 11 GP M36 X 285|GP M36 X 285} 21CrMoV57 41 1030
3-8 15 15 GP M56 X 260|GP M56 X 260} 21CrMoV57 65 4100
9-10 19 19 GP M56 X 260]GP M56 X 260§ 40CrMoV47 65 5340
11-12 22 22 GP M56 X 390{GP M56 X 390] 40CrMoV47 65 5340
13, 14 32 32 ZU M56 X 435 |ZU M56 X 435 21CrMoV57 65 4780
15- 46 21 21 M36 X 130 M36 X 130 5.6 55 695
47 - 50 23 23 M24 X 100 M24 X 100 5.6 36 230
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